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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2023 
 
Μελέτη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ».  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών και τεσσάρων (4) χειροκίνητων 
σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, πλήρως τοποθετημένων και έτοιμων προς λειτουργία, 
προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ηχητική κάλυψη της πόλης της Δράμας για την  ειδοποίηση του 
άμαχου πληθυσμού σε περίπτωση Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5322/2/17-
ε/,-4-2023 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Άμυνας Δράμας. 
 
Με το παραπάνω έγγραφο κοινοποιήθηκαν στο δήμο πρακτικά της επιτροπής που συγκροτήθηκε  
προκειμένου να καθορίσει τον απόλυτο αριθμό των απαιτούμενων σειρήνων συναγερμού και τον ακριβή 
προσδιορισμό των θέσεων εγκατάστασης αυτών ώστε  να υπάρξει πλήρης ηχητική κάλυψη στην πόλη 
της Δράμας. 
 
Οι σειρήνες θα εγκατασταθούν σε νέες θέσεις.  Οι θέσεις που υποδεικνύονται στο ανωτέρω 
αναφερόμενο διαβαθμισμένο έγγραφο και είναι οι κάτωθι: 

1. 1ο Γενικό Λύκειο Δράμας (ΑΡΡΕΝΩΝ) στην οδό Κατακουζηνού 12 
2. 14ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, στην οδό Καστρινού 12 
3. 3ο Γυμνάσιο Δράμας – Νέα Αμισός Δράμα 
4. 7ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας στην οδό Αγαθουπόλεως 15  
5. Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Δράμας – Οικισμός εργατικών Κατοικιών Αγίου Σάββα 
6. Ιερό Ναό Αγίου Ραφαήλ  - Οικισμός Πανοράματος Δράμας 
7. 3ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, στην οδό Λεωφόρο Στρατού 64 

 
Δεδομένου ότι η εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωση επαρκεί να καλύψει τη δαπάνη 
προμήθεια και εγκατάστασης τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών και τεσσάρων (4) χειροκίνητων σειρήνων 
συναγερμού Πολιτικής Άμυνας προτείνεται να επιλεγούν ως θέσεις εγκατάστασης   οι τέσσερις πρώτες  
όπως αναγράφηκαν παραπάνω δηλαδή:  

1. 1ο Γενικό Λύκειο Δράμας (ΑΡΡΕΝΩΝ) στην οδό Κατακουζηνού 12 
2. 4ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, στην οδό Καστρινού 12 
3. 3ο Γυμνάσιο Δράμας – Νέα Αμισός Δράμα 
4. 7ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας στην οδό Αγαθουπόλεως 15 

και στις υπόλοιπες θέσεις οι απαιτούμενες σειρήνες να εγκατασταθούν στο μέλλον. 
 Σε όλες τις παραπάνω επιλεγείσες θέσεις θα τοποθετηθεί ηλεκτρονική και χειροκίνητη σειρήνα 
συναγερμού. 
 
Τα υπό προμήθεια υλικά θα ακολουθούν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές του  Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως ΓΕΔΠΑ/ΧΩΡΑΣ πρακτικό 47/71 καθώς και πρακτικό Νο  4 της 26/02/1980 επιτροπής (ΕΕΥΠ) της 
υπηρεσίας Π.Σ.Ε.Α. που χρησιμοποιούνται  για την παραγωγή ακουστικών σημάτων. Τα ακουστικά αυτά 
σήματα δύνανται να  είναι συνεχή ή διακοπτόμενα και είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται  
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σύμφωνα με το Ν.Δ.17/1974 "Περί Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης" (Φ.Ε.Κ.  236/Α/ 02-09-1974).  
 
Η πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές θα γίνεται για τις μεν ηλεκτροκίνητες 
σειρήνες με την προσκόμιση απόφασης αδειών κυκλοφορίας από το αρμόδιο για την έγκριση Υπουργείο, 
για δε τις χειροκίνητες με υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της 
Π.Α.Μ – Π.Σ.Ε.Α.  και τον χαρακτηρισμό τους ως υλικά πολιτικής άμυνας που είναι κατάλληλα για την 
χρήση που προορίζονται, σύμφωνα με το Ν.Δ.17/1974 "Περί Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης" 
(Φ.Ε.Κ.  236 Ά 02-09-1974). 
 
Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει σήμερα. 
 
Ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας το χρονικό διάστημα  5 μηνών (150 
ημερολογιακές ημέρες) μετά την υπογραφή της σύμβασης.  
 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 29512,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% και θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ΚΑ 35.7135.25 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.  
 
CPV: 35240000-8 (Σειρήνες) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι προδιαγραφές αφορούν στις σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας προς κάλυψη  βασικών 
απαιτήσεων πολεμικού συναγερμού ή άλλης ενέργειας για την έγκαιρη  προειδοποίηση του πληθυσμού 
των κατοικημένων χώρων στα πλαίσια ευθύνης της Πολιτικής  άμυνας της χώρας. 
  
Οι υπό προμήθεια σειρήνες είναι 4 ηλεκτρονικές και 4 χειροκίνητες.  
 
Απαραιτήτως θα συνοδεύονται από τα κάτωθι έγγραφα: 

 Γραπτή Εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον πενταετούς (5 έτη) διάρκειας με έναρξη από 
την ημερομηνία παραλαβής από την επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

 Πιστοποίηση κατά CE.  
 

1. Προδιαγραφές ηλεκτρονικής σειρήνας 
Η Ηλεκτρονική σειρήνα θα πρέπει να  είναι χαρακτηρισμένη  ως Υλικό για την Πολιτική Άμυνα και  να 

έχει Άδεια Κυκλοφορίας από το Ελληνικό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 

Η σχετική Απόφαση, Άδειας Κυκλοφορίας Υλικού Πολιτικής Άμυνας’’  της Ηλεκτρονικής Σειρήνας, θα 

κατατίθεται από το αρμόδιο για την έγκριση Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Υπηρεσία Π.ΑΜ-

Π.Σ.Ε.Α.,  κατά  την υποβολή της  προσφοράς. 

Η Ηλεκτρονική σειρήνα Θα πρέπει να  είναι σύμφωνη και να πληρεί τους όρους της Υπ’ αριθ. 5322/3/1-

ρπζ΄ από 16-09-2016 Απόφαση ‘’ Προσθήκη – συμπλήρωση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών  

υπ΄ αριθ. 4/1980 Πρακτικού της Ε.Ε.Υ.Π.’’  του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης. 

Η Ηλεκτρονική σειρήνα θα πρέπει να ενεργοποιείται από το σύστημα αυτόματου τηλεχειρισμού της υ-
πηρεσίας Π.Α.Μ./Π.Σ.Ε.Α. (Σ.Α.Τ./Η.Σ.Σ.) το οποίο συνδέεται σε αυτήν.   
 
Ακόμα  με την προσφορά, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν Δήλωση Συμμόρφωσης   CE. 
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Όταν ενεργοποιείται η σειρήνα, θα πρέπει  να οδηγεί ηλεκτρομαγνητικούς οδηγούς συμπίεσης τύπου 
διαφράγματος με πηνίο, οι οποίοι θα βρίσκονται τοποθετημένοι εντός αλουμινένιων χοανών. Ο παρα-
γόμενος ήχος θα είναι συχνότητας 400Ηz ─ 600Ηz και θα είναι ταυτόσημος με τον ήχο που παράγεται 
από μία συμβατική ηλεκτροκίνητη σειρήνα.  
 
H σειρήνα θα πρέπει να ελέγχει την κατάσταση των μεγαφώνων, των ενισχυτών, και της γεννήτριας ήχου 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τον εντοπισμό τυχόν σφαλμάτων.  
Η ύπαρξη οποιουδήποτε σφάλματος θα πρέπει να απεικονίζεται τόσο στην κεντρική μονάδα όσο και στο 
τοπικό χειριστήριο.   
 
Το συγκρότημα της ηλεκτρονικής σειρήνας θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω βασικά τμήματα:   
 

 Κεντρική μονάδα.  

 Χοάνες συγκροτήματος ήχου  

 Ιστό.   

 Τοπικό χειριστήριο.   

 

                                 Τεχνική Περιγραφή /Προδιαγραφές του συστήματος 

1. Κεντρική μονάδα.   

Η κεντρική μονάδα θα πρέπει να  βρίσκεται τοποθετημένη σε χαλύβδινο πίνακα ενδεικτικών διαστάσεων 
τουλάχιστον 500mm X  400mm X 200mm (Υ X Π X Β) ο οποίος θα  παρέχει βαθμό προστασίας IP66. 
 
Ο πίνακας θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή RAL 7035 και θα ασφαλίζει με κλειδαριά ασφα-
λείας. Στην μπροστινή όψη του πίνακα θα υπάρχουν οι ενδεικτικές λυχνίες (τύπου LED).  
 
Οι Τεχνικές προδιαγραφές της κεντρικής μονάδας θα είναι:  
 
α) Τροφοδοσία 230VAC/50HZ Μονοφασική  
 
β) Οι Ψηφιακοί ενισχυτές  θα είναι   ‘CLASS   D’  με προστασία βραχυκυκλώματος και υπερθέρμανσης.  

  
δ) Θα πρέπει να υπάρχουν οπτικές ενδείξεις Σφάλματος, Λειτουργίας και Ενεργοποίησης.  
 
ε) Το σύστημα θα διαθέτει μία θύρα επικοινωνίας με τοπικό χειριστήριο τύπου RS485.  
 
στ) Θα διαθέτει μία θύρα Σ.Α.Τ/Η.Σ.Σ. 1 terminal  block ξηρής επαφής η οποία θα συνδέεται με το σύ-
στημα   Σ.Α. Τ./Η.Σ.Σ.  
 
ζ) Θα περιλαμβάνει επεξεργαστή  με  δυνατότητα αποθήκευσης  έως και 16 σημάτων συναγερμού με 
χρόνο αναπαραγωγής έως 30 λεπτά, για κάθε σήμα. 
 
η) Θερμοκρασία λειτουργίας του συστήματος θα είναι από -25ο  έως 60ο C. 
  

2. Χοάνες συγκροτήματος ήχου με Ιστό.   

 
Το συγκρότημα ήχου θα πρέπει να παρέχεται συναρμολογημένο από τον κατασκευαστή ώστε να είναι 
έτοιμο προς τοποθέτηση.  
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Η τοποθέτηση του Ιστού θα γίνεται στην ταράτσα του κτιρίου.  Η στήριξη του ιστού  θα αποτελείται από  
κεντρική  φλάντζα  στήριξης και  τρείς μεταλλικές αντηρίδες. 
Για τη στερέωση της κεντρικής φλάντζας  των  τριών  (3)  μεταλλικών  αντηρίδων  θα παρέχονται μεταλ-
λικά βύσματα τουλάχιστον Μ10Χ10.    
Ο ιστός θα είναι ατσάλινος γαλβανισμένος εν θερμώ, ύψους τουλάχιστον 2,3 μέτρα.  

Το σύστημα θα αποτελείται από τουλάχιστον 2 Χοάνες αλουμινίου βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή.  
Το σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλες τις καιρικές συνθήκες από -25ο  έως         60ο C.  

Θα παρέχει βαθμό προστασίας στεγανότητας ΙΡ66. 

 

 

 

Η εμβέλεια των σειρήνων, ελεγχόμενη με κατάλληλο επιστημονικό όργανο (ΝΤΕΣΙΜΠΕΛΟΜΕΤΡΟ) θα 

πρέπει να δίνει τις ακόλουθες τιμές μετρήσεων:  

ΠΡΩΤΟΝ : Μετρήσεις στην ίδια κατεύθυνση σε κατάσταση νηνεμίας από τη θέση της σειρήνας:   
Απόσταση 30m: 100-105db   
Απόσταση 60m: 90-95db   
Απόσταση 120m: 80-85db   
 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: μετρήσεις σταυροειδώς από θέση σειρήνας, από  κατάσταση νηνεμίας κατά την οποία λαμ-
βάνονται τέσσερεις ενδείξεις του οργάνου.  
   
             Μέση τιμή σε απόσταση 240m 70db+- 2%   

Μέση τιμή σε απόσταση 500m 58db+- 2%   
  

3. Τοπικό χειριστήριο.   

Το τοπικό ενσύρματο χειριστήριο θα συνδέεται μέσω καλωδίου με την κεντρική μονάδα για την ενεργο-
ποίησή της από απόσταση.  
Το χειριστήριο θα έχει ευδιάκριτη διάταξη χειρισμού (μπουτόν ενεργοποίησης) η οποία θα παρέχει στον 
χρήστη τη δυνατότητα ενεργοποίησης των προβλεπόμενων σημάτων συναγερμού σε περίπτωση αστο-
χίας του συστήματος Π.Α.Μ./Π.Σ.Ε.Α. (Σ.Α.Τ./Η.Σ.Σ.).   
 
Για την αποφυγή εσφαλμένης ενεργοποίησης της σειρήνας από το χειριστήριο, αυτό ενεργοποιείται από 
ειδικό κλειδί.   
 
Το χειριστήριο θα είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό κουτί με βαθμό προστασίας ΙΡ 44 και διατίθεται για 
επίτοιχη στήριξη εσωτερικά του κτιρίου.   
 
Το χειριστήριο θα διαθέτει : 
- οπτικές ενδείξεις,  Σφάλματος,  Λειτουργίας και Ενεργοποίησης, 
- τέσσερις διακόπτες  για την ενεργοποίηση σημάτων συναγερμού,  
- ένα διακόπτη χειροκίνητης λειτουργίας,  
- ένα διακόπτη απενεργοποίησης σημάτων συναγερμού και  
- διακόπτη με κλειδί για την απενεργοποίηση του τοπικού χειριστηρίου. 
 

(Β)   Χειροκίνητη  Σειρήνα  

Η Χειροκίνητη  Σειρήνα  Πολιτικής  Άμυνας, θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. 

Θα αποτελείται από: 
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- Ηχητικό  συγκρότημα  

το οποίο με τη σειρά του αποτελείται από την Πτερωτή και το κέλυφος.   

 

- Βάση. H σειρήνα θα τοποθετείται σε βάση τρίποδα. 

 

Η χειροκίνητη σειρήνα θα είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μην χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα για να λει-

τουργήσει. Θα πρέπει να:  

-  Διασφαλίζει  στάθμη ήχου 116 db στο (1) μέτρο. 

- Είναι ελαφριά έως 5 Kg, εύκολη στη μεταφορά, στην τοποθέτηση και στο χειρισμό της. 

- Συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς  

 
 
2. Προδιαγραφές χειροκίνητης σειρήνας  
2.1 Η Χειροκίνητη Σειρήνα Συναγερμού πρέπει να είναι σύμφωνη   με το πρακτικό 47/1971 του 
Υπουργείου Δημόσιας τάξεως ΓΕ.Δ.Π.Α./Χ. Θα πρέπει να  αποτελείται από τα παρακάτω βασικά τμήματα: 

 Ηχητικό συγκρότημα (αποτελείται από πτερωτή και σταθερό κέλυφος,  προστατευτικό πλέγμα, 
μεταλλικό κάλυμμα)  

 Από τη βάση.  
 
2.2 Ηχητικό συγκρότημα 
α)Η πτερωτή της σειρήνας να είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ μέταλλο (π.χ αλουμίνιο κλπ) 
επιμελημένης κατασκευής το δε κέλυφος αυτής από ανθεκτικό μέταλλο. Ο πτερυγοφόρος περιστρέφεται 
χειροκίνητα χάρη σε έναν βραχίονα κατάλληλα  συνδεδεμένο με τον άξονα του.  
β)Τα ηχεία της σειρήνας να προστατεύονται με ανθεκτικό μεταλλικό πλέγμα προς αποφυγή διείσδυσης 
ξένων σωμάτων 
γ)Για την εύρυθμη λειτουργία της σειρήνας να φέρει χειρολαβή επί του κελύφους της (άνω τμήμα), ο 
δε μοχλός περιστροφής να είναι τέτοιου μήκους ώστε η λειτουργία της σειρήνας να είναι ευχερής από 
ένα άτομο 
δ)Η εμβέλεια των σειρήνων αυτών ελεγχόμενη από κατάλληλο επιστημονικό όργανο (Ντεσιμπελόμετρο) 
πρέπει να δίνει τις κάτωθι τιμές μετρήσεων από τη θέση της σειρήνας: 

 Απόσταση 250 μέτρων 55-60 DB 

 Απόσταση 500 μέτρων  45-50 DB 
ε)Για τη λήψη των μετρήσεων θα υφίστανται οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

 οι μετρήσεις θα λάβουν χώρα εντός κατοικημένης περιοχής  

 να μην επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες π.χ. ισχυρός άνεμος και υψηλή υγρασία. 
 

2.3 Βάση 
α)Η βάση να αποτελείται από ένα ή δύο τεμάχια, που λύνονται και  συναρμολογούνται εύκολα ώστε μαζί 
με τη σειρήνα να μπορεί να μεταφερθεί από 3 μόνο άτομα  
β) Το ύψος της σειρήνας με τη βάση να είναι περίπου της τάξεως του 1,60 μέτρων το δε βάρος αυτής να 
μην υπερβαίνει το 60 κιλά 
γ) Η σειρήνα και η βάση της να είναι στιβαρή κατασκευασμένη από ανθεκτικό μέταλλο. Επίσης να 
προστατεύονται με βαφή από μίνιο και ελαιόχρωμα 
δ) Τα πόδια της βάσης της σειρήνας να έχουν κατάλληλα πέδιλα για την καλή και ταχεία στερέωσή της  
στο δάπεδο  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας πέντε ηλεκτροκίνητων και ισάριθμων 
χειρκίνητων σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας πλήρως τοποθετημένων και έτοιμων προς 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 64523d3b9a3faa3038ccf232 στις03/05/23 14:02



λειτουργία, καθορίζεται διάστημα  πέντε μηνών (150 ημερολογιακές ημέρες) μετά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Οι σειρήνες πολιτικής άμυνας θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένες, στερεωμένες ασφαλώς, με τις 
απαραίτητες ασφαλείς ηλεκτρολογικές συνδέσεις και δίκτυο (μέχρι το σημείο κεντρικής παροχής των 
προτεινόμενων κτιρίων). Κάθε σειρήνα θα συνοδεύεται απαραίτητα με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις.   
 

 
                                                                                                       Θεωρήθηκε 28-4-2023 
       Η συντάξασα                                                     Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  Περ/ντος & Πρασίνου                                                     
                                                                                                            
 
 
     Σαμαρά Ιορδάνα                                                                        Λαζαρίδης Λάζαρος                                                                  
      ΠΕ Δασολόγος                                                                       ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κος                    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:16/2023 
 
Μελέτη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ».  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ MΟΝ. 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 

Συγκρότημα ηλεκτρονικής 
σειρήνας συναγερμού 
Πολιτικής Άμυνας  

τεμάχιο 4 4800,00 19200,00 

2 

Συγκρότημα χειροκίνητης 
σειρήνας συναγερμού 
Πολιτικής Άμυνας  

τεμάχιο 4 750,00 3000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 22200,00 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ MΟΝ. 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

3 

Υπηρεσίες εγκατάστασης 
ζεύγους σειρήνων 
ηλεκτρονικής και 
χειροκίνητης, θέση σε 
λειτουργία, ήχηση 

τεμάχιο 4 400,00 1600,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 1600,00 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 23800,00 

ΦΠΑ 24%: 5712,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 29512,00 

 
 
 
                                                                                                        Θεωρήθηκε 28-04-2023 
       Η συντάξασα                                                     Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  Περ/ντος & Πρασίνου                                                     
                                                                                                            
 
 
     Σαμαρά Ιορδάνα                                                                        Λαζαρίδης Λάζαρος                                                                  
      ΠΕ Δασολόγος                                                                       ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κος                    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:16/2023 
 

Μελέτη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ».  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 ΑΡΘΡΟ 1ο – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 4 χειροκίνητων και 4 ηλεκτρονικών σειρήνων 
συναγερμού  Πολιτικής  Άμυνας, ώστε να υπάρξει πλήρης ηχητική κάλυψη στην πόλη της Δράμας, 
προϋπολογισμού  δαπάνης 29512,00€ με ΦΠΑ 24%.  
Η προς εκτέλεση Υπηρεσία εμπίπτει στους ακόλουθους  κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων CPV: 35240000-8 (Σειρήνες).  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως τροποποιήθηκε και ι-
σχύει την παρούσα 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.  

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.   
 

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
α) Η παρούσα Μελέτη  
β) Συγγραφή Υποχρεώσεων  
γ) Η προσφορά όπου η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.  
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 35.7135.25 σχετική πίστωση του τακτικού προ-
ϋπολογισμού του Δήμου Δράμας, οικονομικού έτους 2023.   
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  …................. (ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) για 
την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 202..... και έλαβε α/α 
……. καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα…. . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 150 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Μέσα στο 
χρόνο αυτό θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η προμήθεια και η εγκατάσταση  4 χειροκίνητων και 4 
ηλεκτρονικών σειρήνων συναγερμού  Πολιτικής  Άμυνας στις προεπιλεγείσες θέσεις που καθορίζονται 
με την παρούσα μελέτη. 
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 132 και 201 του Ν. 4412/16. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ  
6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει πλήρως εγκατεστημένες τις σειρήνες συναγερμού τα υλικά 
στο χρόνο, τρόπο και τόπο  που ορίζεται στο τεύχος της αρ. 16/2023 Μελέτης.   
Κατά την παράδοση, οι σειρήνες θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά του  παραγωγού με 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία παραγωγής της. Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να προσκο-
μίσει ακόμη τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας των σειρήνων συναγερμού τα οποία θα πληρούν 
τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
Οι σειρήνες θα εγκατασταθούν σε νέες θέσεις. Οι θέσεις που υποδεικνύονται στην ανωτέρω αναφερό-
μενη διαβαθμισμένη έκθεση, στον ανάδοχο θα υποδειχθούν από την επιτροπή ΣΣ Πολιτικής Άμυνας. 
Κατά την παραλαβή θα γίνει και δοκιμαστική λειτουργία των σειρήνων συναγερμού.  
Η εγκατάσταση των σειρήνων συναγερμού θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή και η παραλαβή και  
δοκιμαστική λειτουργία τους, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του δήμου.  
Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή  παραλαβής 
μπορεί να προτείνει απόρριψη των σειρήνων συναγερμού που αποκλίνουν και να ζητήσει από τον  Ανά-
δοχο την αντικατάστασή τους με άλλες που να πληρούν επακριβώς τους όρους της  σύμβασης και της 
προσφοράς 
6.2. Μη εμπρόθεσμη παράδοση και εγκατάσταση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυ-
τού ως έκπτωτου.   
6.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την παράδοση και εγκατάσταση όλων των προς προμήθεια 
υλικών 
6.4.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περί-
πτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα 
Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντι-
κειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι 
κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
2.Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 
να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται 
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η 
προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα 
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ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
3.Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από 
την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να 
καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

ΆΡΘΡΟ 8 - ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ –ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
8.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορ-
ρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την πα-
ρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής 
διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός   που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 
8.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 9 – ΦΟΡΟΙ  ΤΕΛΗ  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα  
ανάθεσης της σύμβασης της  προμήθειας.  
 
ΑΡΘΡΟ 10 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η εξόφληση της προμήθειας θα γίνεται με την παραλαβή   των υλικών και την υπογραφή του σχετικού 
πρωτοκόλλου από την αρμόδια επιτροπή. Όλες  οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση 
των νόμιμων δικαιολογητικών που  προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής 
και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών  
χρηματικών ενταλμάτων. 
 

ΆΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
12.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.   
12.2.Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις, Χρόνος παράδοσης υλικών, Απόρριψη 
συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και 
υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στα άρθρα 205 επόμενα του Ν.4412/2016.  
12.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή 
το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με τα άρθρα 205 
επόμενα του Ν.4412/2016. 
 
  
                                                                                                           Θεωρήθηκε 28-4-2023 
       Η συντάξασα                                                     Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  Περ/ντος & Πρασίνου                                                     
                                                                                                            
 
 
     Σαμαρά Ιορδάνα                                                                        Λαζαρίδης Λάζαρος                                                                  
      ΠΕ Δασολόγος                                                                       ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κος                    
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